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Decyzja
zbioreza roczna ocena wody na plywalni
Na podstawie:
eart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
z 2018 1., poz. 2096 z pdzn. zm.),
eart.], art.4 ust.l pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekeji Sanitarnej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
®§ 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiada¢ woda na pltywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

1 po analizie:

- parametrow jako$ci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 rozporzgdzenia,

- wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia, na
podstawie zatwierdzonego przez SPWIS harmonogramu kontroli wewnetrznej,

- zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikow badan wody na ptywalni wykonywanych przez SPWIS,

oraz po uwzglednieniu

- podejmowanych przez zarzadce dziatan naprawczych,

- kontroli sanitarnych wykonanych przez upowaznionych pracownikow Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej w zakresie oceny jakosci wody na plywalni prowadzonej przez
zarzadzajgcego oraz realizacji obowiazku informowania o jakosci wody oséb
korzystajgcych z obiektu,

Slaski Panstwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny
STWIERDZA

ze, cksploatacja w okresie od 02.06.2018 r. do 01.06.2019 r. byla prowadzona przez
zarzadzajgcego w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo zdrowotne osob korzystajacych
z plywalni zlokalizowanej w Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
przy ul. Kilinskiego 25 Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Srodowiska w Sosnowcu przy

ul. Legionéw 9, jednakze stwierdzono nieprawidtowosci w eksploatacji ptywalni.



UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji ptywalni zlokalizowanej w Centrum

Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilinskiego 25 Technikum nr 6

Grafiki, Logistyki i Srodowiska w Sosnowcu przy ul. Legiondéw 9, za okres od 02.06.2018 r.

do 01.06.2019 r. stwierdzono, iz:

- zakres 1 czgstotliwo$¢ badan wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajacego byly

zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. (Dz. U. 22015 r. poz. 2016);
zarzgdzajgcy wykonywat badania jakosci wody na ptywalni zgodnie z harmonogramem

zatwierdzonym przez Slqskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego;

zarzadzajacy przekazywat Slaskiemu Panstwowemu Wojewodzkiemu Inspektorowi
Sanitarnemu sprawozdania z badan wody na ptywalni wykonywane w ramach kontroli

wewnetrznej;

w przypadku niezgodnosei parametrow z normatywem okreslonym w zalacznikach do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 1. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)
zarzadzajacy podejmowat dziatania naprawcze, a informacje o podejmowanych
dziataniach naprawczych byly przekazywane Slaskiemu Pafistwowemu Wojewadzkiemu

Inspektorowi Sanitarnemu,

w analizowanym okresie w wodzie w niecce basenowej oraz w wodzie wprowadzanej do
niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w badaniach wykonywanych zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramu odnotowywano przekroczenie parametru chloroform,
zarzadzajgcy podejmowat dziatania naprawcze zmierzajace do obnizenia tego parametru
do bezpiecznego poziomu 0,03 mg/l, jednakze nie udato si¢ utrzymaé chloroformu na
bezpiecznym poziomie przez caly okres poddawany ocenie; ponizej w tabeli

przedstawiono wyniki badan wody na ptywalni w zakresie parametru chloroform:

Miejsce Data pobrania | Rodzaj kontroli Wartos¢é Uwagi
poboru probki wody do chloroformu
prébki badan mg/l
laboratoryjnych
przekroczenie dopuszczalnej
wartogci chloroformu,
woda z niecki kontrola wewngtrzna podjeto dzialania naprawcze,
basenowej zarzadzajacego ptywalnia badania sprawdzajace
FOLE20LE 5 — wykonana zgodnie 0.053 (x0.016) skutecznops'é podjetych
z harmonogramem dziatan wykonano w prébee
wody pobranej w dniu
12.09.2018 r.




Badania dodatkowe

przekroczenie dopuszezalnej

12.09.2018 r. sprawdzajace skutecznos¢ | 0,068 (+0,021) | wartosci chloroformu,
podetych dziatan podjeto dzialania naprawcze
kontrola wewnetrzna przekroczenie dopuszczalnej
zarzgdzajacego ptywalnig wartoéci chloroformu,

13.09.2018 1, “ Wykonfé sy DO VOB | o diEEEn nepravs
z harmonogramem

przekroczenie dopuszczalnej
wartosci chloroformu,
badania SPWIS w ramach 04.10.2018 1.
25092018 . kontroli urzedowe;j 0,050 (R0.0063) poinformowano o tym fakcie
zarzadcg,
podjeto dziatania naprawcze
przekroczenie dopuszczalnej
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wody pobranej w dniu
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uwzglednieniu niepewnosci
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; przy uwzglednieniu
22.11. 2018 r. E:f:fg;oi(;gs?e{;we’ FazE 0,044 (£0,014) niepewqos’ci pomiaru wynik
W normie
przekroczenie dopuszczalnej
wartosci chloroformu,
kontrola wewnetrzna po informacji otrzymanej w
07.01.2019 ¢ zarzadzajacego plywalnia 0.057 (£0,018) dniu 09.01.2019 r. podjeto
’ — wykonana zgodnie ’ ’ dziatania naprawcze, brak
z harmonogramem badan potwierdzajacych
skutecznos¢ podetych
dziatan
przekroczenie dopuszczalnej
wartos$ci chloroformu,
& podjeto dziatania naprawcze,
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¢ ) potwierdzajacych
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przekroczenie dopuszczalnej
kontrola wewnetrzna wartosci chloroformu,
02.04.2019 ¢ zarzadzajacego p{y_walniq 0,056 (£0.017) podjeto dziatania naprawcze,
’ ' — wykonana zgodnie ' ’ brak badan sprawdzajacych
z harmonogramem skuteczno$é podetych
dzialan
przekroczenie dopuszczalnej
woda wartosci chloroformu,
wprowa;(dzana kontrola wewnetrzna Eodje;to dzialania naprawcze,
do niecki : ; adania sprawdzajgce
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cyrkulacji wody pobranej w dniu
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badania sprawdzajace przek::ogzenie dopuszczalnej
12.09.2018 r. skutecznos¢ podgtych 0.069 (+0,021) wartosei chloroformu,

dziatan

podjeto dzialania naprawcze




Na podstawie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 25.09.2018 r. oraz rekontroli
wykonania wydanych doraznych zalecen, przeprowadzonej w dniu 24.10.2018 r. stwierdzono,
1z zarzadzajacy ptywalnia:

- prowadzi w sposéb udokumentowany biezgca obserwacje wody na plywalni;

- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrow: pH, temperatury, potencjatu redoks, chloru
wolnego w nieckach basenowych oraz wsystemach cyrkulacji nie rzadziej niz co
4 godziny w trakcie godzin uzytkowania plywalni, przy czym pierwsza rejestracja ma
miejsce przed rozpoczgeiem jej uzytkowania;

- wykonuje i dokumentuje pomiary parametru chloru zwigzanego w nieckach basenowych
oraz w systemach cyrkulacji nie rzadziej niz raz na dobe w godzinach uzytkowania
ptywalni;

- natablicy ogloszen ptywalni oraz na stronie internetowej umiescit ostatnig oceng jakosci
wody na ptywalni dokonang przez Slaskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora
Sanitarnego.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, iz w komunikacie umieszczonym na tablicy

informacyjnej oraz na stronie internetowe;j, zarzadzajacy informowat o nie spelnieniu przez

wod¢ na plywalni wymagan okre§lonych wrozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. (Dz. U. 22015 r. poz. 2016).

W dniu 01.04.2019 r. upowaznieni przeze mnie pracownicy Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
na plywalni w Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy
ul. Kilifiskiego 25 Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Srodowiska w Sosnowcu przy
ul. Legionéw 9, pobrali probki wody zniecki basenowej, wody wprowadzanej do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji, wody z natrysku w szatni meskiej oraz wody doprowadzanej
do plywalni. Badania prébki wody w niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki
basenowej zsystemu cyrkulacji wykazaly niezgodno$¢ znormatywem zawartym
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)
w zakresie parametru chloroform odpowiednio 0,0705 mg/l i 0,0876 mg/l przy wartosci
dopuszczalnej 0,03 mg/l. Badania pozostalych parametréw nie wykazaly przekroczen.
O naruszeniu zgodnosci z normatywem pismem z dnia 18.04.2019 r. poinformowano organ
prowadzacy szkole oraz zarzadzajacego plywalnig. Zarzadzajacy plywalnig podjagt dziatania
zmierzajace do wyeliminowania nieprawidtowosci o czym poinformowal pismem z dnia
16.04.2019r.

Reasumujgc, analiza calosci posiadanej dokumentacji eksploatacji plywalni zlokalizowanej
w Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnoweu przy ul. Kilinskiego 25

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Srodowiska w Sosnoweu przy ul. Legionow 9 pozwala
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wnioskowac, iz jej eksploatacja, a w szezegolnosci dziatania naprawcze podejmowane przez
zarzgdzajgcego, zapewnialy bezpieczenstwo zdrowotne osobom z niej korzystajacym.
Jednakze podczas eksploatacji stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie obnizenia poziomu
chloroformu do wartosci bezpiecznej tj. 0,03 mg/l, okreslonej rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. oraz kontrolowania skuteczno$ci podejmowania dzialan
naprawczych. W przypadku obiektéw majacych problem z utrzymaniem stezenia chloroformu
na poziomie bezpiecznym tj. 0,03 mg/l, wskazane byloby rozwazenie czestszego
monitorowania przedmiotowego parametri, aw szczegdlnosci niezwloczna  kontrola

podejmowanych dziatan naprawczych umozliwiajaca ocene ich skutecznosci.
Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
skladane za poSrednictwem Slaskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora
Sanitarnego, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwolania skladajac organowi, ktéry wydal decyzj¢ o§wiadczenie o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorg¢czenia organowi oSwiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ tego prawa, decyzja z mocy prawa staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania jest

niedopuszczalne.
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Do wiadomo$ci:
1. Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
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2. NS-HD w miejscu
3. NS-BWa/a



